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Шаг 1
Вверните винт 
или болт в стену, 
оставив зазор в 4 
мм между стеной 
и головкой винта, 
как показано на 
Рисунке 1 (Вы можете 
использовать для 
этой цели анкерные 
болты, поставляемые 
в комплекте 
поставки вместе с 
контроллером).

Шаг 2
Повесьте контроллер 
на этот выступающий 
из стены винт.

Шаг 3
Снимите крышку 
доступа снизу 
контроллера и 
ввинтите винт 
через центральное 
отверстие в стену, 
как показано на 
Рисунке 2.

Монтаж контроллера Для монтажа контроллера выполните инструкции, изложенные ниже:

Рисунке 1

Рисунке 2
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Шаг 1
Подсоедините разъем 
трансформатора к контакту 24VAC 
POWER (Питание 24 В переменного 
тока) на контроллере.

Шаг 2
Подсоедините трансформатор к 
стенной розетке.

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ !! подсоединяйте 
трансформатор к 
стенной розетке 
до тех пор, пока 
Вы не завершите 
и не проверите 
все монтажные 
подсоединения. 
Кроме того, не следует 
соединять два или более 
контроллеров к одному 
трансформатору.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не !! подсоединяйте 
трансформатор к 
стенной розетке, с 
которой соединен 
выключатель 
вторичного освещения.

Подсоединение кабеля питания Для подсоединения кабеля выполните следующие инструкции:

Вставляйте, 
как показано на 
рисунке (разъем 
трансформатора может 
быть присоединен 
только одним образом).
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Шаг 1
Подсоедините кабель с 
соответствующей цветовой 
кодировкой, обозначенный 
“Hot” (горячий), от Мастер-
клапана (или реле насоса) 
к клемме контроллера, 
обозначенной MSTR VALVE 
(Мастер-клапан).

Шаг 2
Подсоедините общий кабель 
(обычно белый) от Мастер-
клапана (или пускового реле 
насоса) к клемме контроллера, 
обозначенной COMMON 
(общий). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Контроллеры серии !! STPi позволяют Мастер-клапану или 
пусковому реле насоса включаться, 
когда работает клапан (насосы иногда 
используются для подкачивания воды из 
скважины или другого источника). Если 
насос активируется от контроллера, 
необходимо также установить реле 
управления насоса

Этот пример показывает, как должно выглядеть подсоединение мастер-
клапана. Пусковое реле насоса подсоединяется иным образом у источника 
воды.

Мастер-клапан или пусковое реле насоса

источник

воды

Мастер-клапан
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Шаг 3
С целью избежать возможного 
повреждения насоса при 
использовании пускового реле 
насоса соедините короткую 
перемычку из провода от 
любого свободного контакта 
(контактов) к ближайшему винту 
контакта неиспользуемой зоны.
ПРИМЕР:  Если у Вас контроллер 
на 4 зоны и только две зоны 
используются, закоротите Зоны 
3 и 4 на ближайшую активную 
зону (в данном примере – Зона 
2).

ПРИМЕЧАНИЕ: !! Убедитесь, что 
общая нагрузка 
Мастер-клапана 
или пускового реле 
насоса плюс нагрузка 
всех клапанов не 
превышает 0,650 А 
при 24 В переменного 
тока, 60 Гц.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный !! контроллер не 
предназначен для 
подачи питания на 
насос.

Обратите внимание на эти дополнительные инструкции при подсоединении 
пускового реле насоса:

Мастер-клапан или пусковое реле насоса

Активный 
контакт

Провода 
перемычки
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Шаг 1
Отсоедините провод перемычки от 
контактов датчика дождя.

Шаг 2
Подсоедините оба провода 
датчика дождя к контактам с 
обозначением RAIN SENSOR 
(датчик дождя).

Выполните изложенные ниже инструкции, если Вы хотите подсоединить 
датчик дождя к контроллеру STPi.

Подсоединение датчика дождя

Отсоедините 
провод 

перемычки
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Вопросы полива

Проблема Возможная причина Возможное решение

Нет полива в 
автоматическом 
и ручном 
режимах.

Нет подачи воды от источника воды. Убедитесь, что магистральная подводка воды и все другие линии питания открыты и работают 
нормально.

Провода подсоединены неправильно. Убедитесь, что все эксплуатационные провода и вся проводка Мастер-клапана / пускового реле 
насоса выполнены правильно.

Ослаблен контакт проводов или они 
оборваны; коррозия соединений.

Проверьте всю электропроводку – нет ли обрывов; не перебит/оголен ли кабель. Если необходимо, 
замените провода. Проверьте все соединения проводов и замените, по необходимости, на 
водостойкие соединения 

Переключатель не УСТАНОВЛЕН в 
положение AUTO (автоматическое).

Убедитесь, что переключатель находится в положении AUTO (автоматическое) – и ни в каком 
другом положении.

Если у Вас есть датчик дождя, возможно 
он был активирован.

Вы можете подождать, пока датчик дождя просохнет, или отсоединить датчик дождя от желтых 
клемм контроллера и закоротить их проводом.

Если у Вас нет датчика дождя, ВОЗМОЖНО, 
поврежден провод, соединяющий две 
желтые клеммы датчика дождя, или этот 
провод отсутствует.

Соедините желтые клеммы датчика дождя перемычкой из короткого провода сечением 0,75 или 
1,5 мм2 в клеммной коробке контроллера.

Электронная часть контроллера могла 
быть повреждена в результате перепада 
напряжения.

Нажмите кнопку reset (сброс) под крышкой коробки. Если серезных повреждений не произошло, 
контроллер должен возобновить нормальную работу. Необходимо будет ввести текущее время и 
дату, но график полива должен остаться в нормальном состоянии.

Электрические вопросы

Проблема Возможная причина Возможное решение

Жидкокристаллический (ЖК) 
дисплей не показывает ничего.

Трансформатор не включен в настенную розетку, 
или настенная розетка не дает питания (красная 
лампа на трансформаторе не горит).transformer is 
not illuminated).

Убедитесь в плотном контакте вилки и розетки.

Убедитесь, что в сети имеется  переменный ток.

ЖК дисплей «заморожен» и 
контроллер не воспринимает 
программирование.

Электронная часть контроллера могла 
быть повреждена в результате перепада 
напряжения.

Выдерните вилку из розетки на 3 минуты. Вновь подсоедините контроллер к сети. Если 
нет серьезных повреждений, контроллер должен возобновить нормальную работу. 

Поиск и устранение неисправностей
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Зона Описание зоны

Время работы  Дни полива * Время пуска № 1 Общее количество 
пусков 

(макс. 240 минут) (обведите кружочком нужные дни) (приращениями по 
15 мин.) 

(обведите 
количество 

пусков)

1 ___ мин. S M T W T F S нечетные четные ___:___ до обеда после обеда 1  2  3  4

2 ___ мин. S M T W T F S нечетные четные ___:___ до обеда после обеда 1  2  3  4

3 ___ мин. S M T W T F S нечетные четные ___:___ до обеда после обеда 1  2  3  4

4 ___ мин. S M T W T F S нечетные четные ___:___ до обеда после обеда 1  2  3  4

5 ___ мин. S M T W T F S нечетные четные ___:___ до обеда после обеда 1  2  3  4

6 ___ мин. S M T W T F S нечетные четные ___:___ до обеда после обеда 1  2  3  4

7 ___ мин. S M T W T F S нечетные четные ___:___ до обеда после обеда 1  2  3  4

8 ___ мин. S M T W T F S нечетные четные ___:___ до обеда после обеда 1  2  3  4

9 ___ мин. S M T W T F S нечетные четные ___:___ до обеда после обеда 1  2  3  4

Примечание:  Для одной зоны можно максимально назначить до 4-х пусков (это может быть необходимо для зон с 
плотным грунтом и для склонов). 

* Последовательность пусков после первого запрограммированного пуск. (в часах).
Количество пусков Первый пуск Второй пуск Третий пуск  Четвертый пуск

Один пуск согласно программе не применимо не применимо не применимо

Два пуска согласно программе Через 6 часов не применимо не применимо

Три пуска согласно программе Через 4 часа Через 8 часов не применимо

Четыре пуска согласно программе Через 3 часа Через 6 часов Через 9 часов

Пример:  Если первый пуск для Зоны 1 запрограммирован на 8:00, и пользователь выбрал THREE TIMES (три пуска), 
то второй пуск будет в 12:00, а третий пуск в 16:00.

Схема программирования
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